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Приложение №1к письму №       -ОГ от 13.08.2024г. 
Таблица 1 Пояснительной записки (стр. 31) - Договорная тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии г. Обнинска по состоянию на 2024г.  с разделением по видам теплопотребления

	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	Договорная присоединенная нагрузка конечных потребителей (по состоянию на начало 2024 г.), Гкал/ч
	Договорная присоединенная нагрузка по промышленным и собственным потребителям, Гкал/ч
	Договорная присоединенная нагрузка на границе балансовой принадлежности потребителям городской застройки, Гкал/ч

	
	
	отопление и вентиляция
	ГВСср
	технология в паре
	СУММА
	отопление и вентиляция
	ГВСср
	технология в паре
	СУММА
	отопление и вентиляция
	ГВСср
	технология в паре
	СУММА

	1
	Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21
	356,8
	43,13
	1,77
	401,73
	0
	0
	0
	0
	356,8
	43,13
	1,77
	401,73

	2
	Котельная по адресу: Ленина, 153а
	5,2
	0
	0
	5,2
	0
	0
	0
	0
	5,2
	0
	0
	5,2

	3
	ТЭЦ АО «ГНЦ РФ ФЭИ»
	58,1
	1,5
	0,12
	59,7
	42,7
	0,8
	0,12
	43,6
	15,44
	0,69
	0
	16,1

	4
	ГТУ ТЭЦ №1
	      42,44
	10,34
	0
	52,78
	0
	0
	0
	0
	42,44
	10,34
	0
	52,78

	5
	Котельная АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина
	24,32
	0,63
	0,05
	25
	23,35
	0,63
	0,05
	24
	0,97
	0
	0
	1

	6
	Котельная ФГУП «НИФХИ им. Л.Я. Карпова»
	11,7
	0,3
	0
	12
	8,71
	0,22
	0
	8,9
	2,99
	0,08
	0
	3,1

	7
	Котельная ФГБНУ «ВНИИРАЭ»
	11,6
	1,36
	0
	13
	4,19
	0,49
	0
	4,7
	7,42
	0,87
	0
	8,3

	8
	Котельная БМК Заовражье
	4,113
	0
	0
	4,113
	0
	0
	0
	0
	1,29
	0,15
	0
	1,4

	ИТОГО по источникам централизованного теплоснабжения, осуществляемым регулируемые виды деятельности
	513,353
	57,02
	1,94
	572,35
	78,95
	2,14
	0,17
	81,2
	431,63
	55,02
	1,77
	488,45




Таблица 8 Пояснительной записки (стр. 37) - Прогноз изменения полезного отпуска в зоне действия каждого источника централизованного теплоснабжения г. Обнинска, принимаемые для инвестиционного планирования

	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	Обоснование полезного отпуска на 2022 г.
	Полезный отпуск, тыс. Гкал

	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	1
	Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21
	Фактические данные
	920,97
	821,6
	881,94
	889,43
	925,82
	865,93
	783,1
	876,62
	872,77
	866,85
	866,85
	866,85
	866,85
	866,85
	866,85
	866,85
	866,85
	866,85
	866,85
	866,85
	866,85
	866,85

	2
	Котельная по адресу: Ленина, 153а
	Фактические данные
	10,16
	9,07
	10,66
	10,06
	8,98
	9,18
	8,07
	8,87
	9,16
	9,16
	9,16
	9,16
	9,16
	9,16
	9,16
	9,16
	9,16
	9,16
	9,16
	9,16
	9,16
	9,16

	1а
	полезный отпуск в зоне покупки тепловой энергии от ТЭЦ ФЭИ
	Фактические данные
	23,88
	22,97
	36,25
	28,72
	31,72
	29,31
	31,45
	36,1
	30,78
	36,7
	36,7
	36,7
	36,7
	36,7
	36,7
	36,7
	36,7
	36,7
	36,7
	36,7
	36,7
	36,7

	3
	ТЭЦ АО «ГНЦ РФ ФЭИ»отпуск с коллекторов
	среднее значение за 2015-2016 гг.
	125,71
	116,26
	127,49
	 
	127,5
	123,75
	123,75
	117,73
	122,57
	117,7
	117,7
	117,7
	117,7
	117,7
	117,7
	117,7
	117,7
	117,7
	117,7
	117,7
	117,7
	117,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ПАО "КСК" ГТУ ТЭЦ №1 с коллекторов
	факт с учетом увеличения с 2025г.
	36361
	28126
	38709,7
	53398
	57121
	76932
	75289
	75625
	82042,19
	81312
	83751
	83773,97
	85873,8
	87532,91
	88529,28
	88861,535
	89194,87
	89529,3
	89529,3
	89529,299
	89529,3
	89529,3

	
	ПАО "КСК" БМК  Поленова 8 с коллектора
	
	0
	9099
	15139
	6475
	3789
	5389
	6649
	644
	454
	5194
	3755,54
	4155,243
	2659
	1330
	664,8
	664,8
	664,8
	664,8
	664,8
	664,8
	664,8
	664,8

	5
	Котельная АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина
	среднее значение за 2015-2016 гг.
	0
	42,21
	45,01
	 
	54,58
	43,61
	43,61
	45,95
	47.0
	47.0
	47.0
	47.0
	47.0
	47.0
	47.0
	47.0
	47.0
	47.0
	47.0
	47.0
	47.0
	47.0

	6
	Котельная ФГУП «НИФХИ им. Л.Я. Карпова»
	среднее значение за 2015-2016 гг.
	35,93
	35,31
	40,72
	 
	46.99
	41.091
	40.234
	38.19
	38,19
	38,19
	38,19
	38,19
	38,19
	38,19
	38,19
	38,19
	38,19
	38,19
	38,19
	38,19
	38,19
	38,19

	7
	Котельная ФГБНУ «ВНИИРАЭ»
	среднее значение за 2015-2016 гг.
	14,28
	16,13
	16,43
	 
	17
	16,28
	16,28
	16,28
	16,28
	16,28
	16,28
	16,28
	16,28
	16,28
	16,28
	16,28
	16,28
	16,28
	16,28
	16,28
	16,28
	16,28

	8
	БМК Заовражье**
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,49
	16,19
	17,24
	17,41
	20,53
	21,89
	23,37
	26,45
	30,74
	38,46
	38,55
	39,6
	39,6
	39,6


Таблица 11 Пояснительной записки (стр.52) –Существующие балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности «нетто», потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки в горячей воде
	Показатель
	Котельная по адресу: Коммунальный пр., 21
	Котельная по адресу: Ленина, 153а
	ТЭЦ АО «ГНЦ РФ ФЭИ»
	ГТУ ТЭЦ №1
	Котельная АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина
	Котельная ФГУП «НИФХИ им. Л.Я. Карпова»
	Котельная ФГБНУ «ВНИИРАЭ»
	Котельная БМК «Заовражье»

	Установленная мощность оборудования
	Гкал/ч
	550
	8,13
	150
	66,05
	60
	79,5
	28
	20

	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	513,3
	8,13
	150
	66,05
	60
	79,5
	28
	20

	Потери располагаемой тепловой мощности
	%
	6,67%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0,00%

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	6,2
	0,16
	1
	0,2
	0,5
	0,5
	0,2
	0,6

	Тепловая мощность «нетто»
	Гкал/ч
	519,1
	8,0
	149
	65,85
	59,5
	79
	27,8
	19,4

	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	23
	0,3
	3
	2,04
	1
	0,5
	0,3
	0,2

	Хозяйственные нужды тепловых сетей
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Договорная присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	СУММА
	399,9
	5,21
	59,6
	52,78
	24,95
	12
	12,96
	12,8

	
	отопление
	276,9
	5,21
	28,0
	42,44
	24,32
	11,7
	11,6
	11,1

	
	вентиляция
	79,9
	0,00
	30,1
	0
	0
	0
	0
	1,7

	
	горячее водоснабжение (средняя за сутки)
	43,1
	0,00
	1,5
	10,34
	0,63
	0,3
	1,36
	0

	Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде, Гкал/ч
	СУММА
	307,8
	2,48
	
	
	
	
	
	0

	
	отопление+вентиляция
	263,0
	2,34
	
	
	
	
	
	0

	
	ГВС
	13,0
	0,00
	
	
	
	
	
	0

	
	циркуляция ГВС
	15,1
	0,00
	
	
	
	
	
	0

	
	потери в сети
	16,7
	0,13
	
	
	
	
	
	0

	Достигнутый максимум, пересчитанный на расчетную температуру наружного воздуха, Гкал/ч
	СУММА
	373,9
	3,94
	
	
	
	
	
	13,0

	
	отопление+вентиляция
	325,2
	3,72
	
	
	
	
	
	11,1

	
	ГВС
	13,0
	0,00
	
	
	
	
	
	1,7

	
	циркуляция ГВС
	15,1
	0,00
	
	
	
	
	
	0


	
	потери
	20,7
	0,21
	
	
	
	
	
	0,2

	Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности по договорной нагрузке
	Гкал/ч
	96,2
	2,46
	86,4
	13,07
	33,54
	66,5
	14,53
	6,4

	
	%
	18,5%
	30,9%
	58%
	19,85%
	56,4%
	84,2%
	52,3%
	33%


Таблица 13 Пояснительной записки  (стр. 53) – Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (без учета мероприятий по модернизации основного теплогенерирующего оборудования ТЭЦ и котельных)
	Показатель
	Единица измерения
	Расчетный срок актуализации Схемы теплоснабжения

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2033 - 2035

	Теплоисточник №
	4
	ГТУ ТЭЦ №1 - ПАО «Калужская сбытовая компания»

	Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в горячей воде

	Установленная мощность оборудования
	Гкал/ч
	48,46
	48,46
	48,46
	48,46
	66,05
	66,05
	66,05
	85,3

	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	48,46
	48,46
	48,46
	48,46
	66,05
	66,05
	66,05
	85,3

	Потери располагаемой тепловой мощности
	%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,32
	0,29
	0,30
	0,43
	0,40
	0,37
	0,39
	0,50

	Тепловая мощность «нетто» в горячей воде
	Гкал/ч
	48,46
	48,46
	48,46
	48,46
	66,05
	66,05
	66,05
	85,3

	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	0,30
	0,67
	0,62
	0,99
	0,92
	0,85
	0,94
	1,07

	Хозяйственные нужды тепловых сетей
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Договорная тепловая нагрузка, в т.ч.:
	Гкал/ч
	39,17
	39,92
	48,49
	50,89
	51,69
	52,78
	57,827
	81,227

	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	31,336
	31,936
	38,792
	40,712
	41,352
	42,224
	46,2616
	64,9816

	ГВС (средняя)
	Гкал/ч
	7,834
	7,984
	9,698
	10,178
	10,338
	10,556
	11,5654
	16,2454

	а) прирост договорной нагрузки
	Гкал/ч
	1,5
	0,75
	8,57
	2,4
	0,8
	1,09
	2,117
	2,6

	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	1,2
	0,6
	6,856
	1,92
	0,64
	0,872
	1,6936
	1,84

	ГВС (средняя)
	Гкал/ч
	0,3
	0,15
	1,714
	0,48
	0,16
	0,218
	0,4234
	0,76

	б) убыль договорной нагрузки
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ГВС (средняя)
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Фактическая тепловая нагрузка на коллекторах (средняя по году )
	Гкал/ч
	6,41
	7,13
	7,25
	9,80
	9,75
	9,08
	9,82
	10,74

	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ГВС (средняя)
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	циркуляция ГВС
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	потери
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности «нетто» по договорной нагрузке
	Гкал/ч
	42,0494406
	41,3322619
	41,2088095
	38,659881
	56,2954762
	56,9703571
	56,2290256
	74,5626073

	Доля резерва (+) / дефицита (-) тепловой мощности «нетто»
	%
	86,77%
	85,29%
	85,04%
	79,78%
	85,23%
	86,25%
	85,13%
	87,41%

	Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности «нетто» по фактической нагрузке
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Доля резерва (+) / дефицита (-) тепловой мощности «нетто»
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Баланс тепловой мощности в горячей воде при выходе из строя наиболее мощного котла, при среднеянварской нагрузке

	Располагаемая мощность наиболее производительного котла
	Гкал/ч
	25,2
	25,2
	25,2
	25,2
	25,2
	25,2
	25,2
	25,2

	Тепловая мощность «нетто» при выходе из строя наиболее мощного котла
	Гкал/ч
	23,06
	23,06
	23,06
	23,06
	40,65
	40,65
	40,65
	59,9

	Договорная среднеянварская нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	39,17
	39,92
	48,49
	50,89
	51,69
	52,78
	57,827
	81,227

	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	31,336
	31,936
	38,792
	40,712
	41,352
	42,224
	46,2616
	64,9816

	ГВС (средняя)
	Гкал/ч
	7,834
	7,984
	9,698
	10,178
	10,338
	10,556
	11,5654
	16,2454

	потери
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Фактическая среднеянварская нагрузка на коллекторах
	Гкал/ч
	14
	15
	17
	21
	23
	25
	30
	42

	отопление и вентиляция
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ГВС (средняя)
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	циркуляция ГВС
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	потери
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Резерв холодного периода по договорной нагрузке, при выходе наиболее мощного котла
	Гкал/ч
	9,26
	8,26
	6,26
	2,26
	17,85
	15,85
	10,85
	18,1

	
	%
	19,11%
	17,04%
	12,92%
	4,66%
	27,02%
	24,00%
	16,43%
	21,22%

	Резерв холодного периода по фактической нагрузке, при выходе наиболее мощного котла
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Утверждаемая часть Таблица 25 (стр.63)   Баланс ВПУ Обнинской ГТУ ТЭЦ №1

	Показатель
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033 - 2035

	Объем сети общий, м3
	2363,57
	2429,41
	2740,61
	2813,58
	2974,31
	2974,31
	3301,05
	3662,52
	4120,97
	4556,96
	4946,65
	5287,71
	5655,10
	5995,12
	6349,29

	Установленная производительность ВПУ, м3/час
	44,00
	44,00
	44,00
	44,00
	44,00
	44,00
	44,00
	44,00
	44,00
	44,00
	44,00
	44,00
	44,00
	44,00
	44,00

	Собственные нужды источников, м3/час
	7,48
	7,62
	7,88
	8,04
	8,39
	8,39
	9,10
	9,89
	10,89
	11,84
	12,69
	13,43
	14,23
	14,98
	15,75

	Расход воды всего, м3/час
	18,85
	19,02
	19,81
	20,00
	20,42
	20,42
	21,27
	22,21
	23,41
	24,54
	25,56
	26,45
	27,40
	28,29
	29,21

	Располагаемая мощность водоподготовительных установок для подпитки тепловой сети, м3/час
	21,52
	21,38
	21,12
	20,96
	20,61
	20,61
	19,90
	19,11
	18,11
	17,16
	16,31
	15,57
	14,77
	14,02
	13,25

	Количество баков аккумуляторов теплоносителя, шт
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	Емкость баков-аккумуляторов, м3
	263
	263
	263
	263
	263
	263
	263
	263
	263
	263
	263
	263
	263
	263
	263

	Всего нормативная утечка, м3/час
	11,37
	11,40
	11,93
	11,96
	12,03
	12,03
	12,17
	12,33
	12,52
	12,71
	12,87
	13,01
	13,17
	13,31
	13,46

	в том числе, нормативные утечки теплоносителя из теплосети, м3/час
	3,98
	3,98
	4,47
	4,47
	4,47
	4,47
	4,47
	4,47
	4,47
	4,47
	4,47
	4,47
	4,47
	4,47
	4,47

	в том числе, из систем теплопотребления
	1,47
	1,50
	1,55
	1,58
	1,65
	1,65
	1,79
	1,94
	2,14
	2,32
	2,49
	2,63
	2,78
	2,93
	3,08

	в том числе, отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых) систем теплоснабжения
	5,92
	5,92
	5,92
	5,92
	5,92
	5,92
	5,92
	5,92
	5,92
	5,92
	5,92
	5,92
	5,92
	5,92
	5,92

	Максимум подпитки в эксплуатационном режиме, м3/час
	11,37
	11,40
	11,93
	11,96
	12,03
	12,03
	12,17
	12,33
	12,52
	12,71
	12,87
	13,01
	13,17
	13,31
	13,46

	Максимум подпитки в период повреждения участка, м3/час
	47,27
	48,59
	54,81
	56,27
	59,49
	59,49
	66,02
	73,25
	82,42
	91,14
	98,93
	105,75
	113,10
	119,90
	126,99

	Резерв/дефицит мощности водоподготовительных установок для подпитки т/сети, м3/час
	10,15
	9,98
	9,19
	9,00
	8,58
	8,58
	7,73
	6,79
	5,59
	4,46
	3,44
	2,55
	1,60
	0,71
	-0,21

	Резерв/дефицит мощности водоподготовительных установок, %
	47%
	47%
	44%
	43%
	42%
	42%
	39%
	36%
	31%
	26%
	21%
	16%
	11%
	5%
	-2%


	Утверждаемая часть Таблица 29 (стр.102)    Баланс тепловой мощности и тепловой энергии Обнинской ГТУ-ТЭЦ ПАО «КСК» на период Схемы теплоснабжения
	
	
	


	Звено
	Наименование
	Ед. изм.
	Период Схемы теплоснабжения

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033 - 2035

	Мощности
	Источник
	Краткое описание мероприятий на источнике
	 
	 
	 
	Замена котлов Eurotherm
	 
	 
	 
	Замена котлов Eurotherm
	 
	 
	 
	 
	Ввод блока ГТУ-ТЭЦ №2
	 
	 
	 

	
	
	Нагрузка на коллекторах, Гкал/ч
	Гкал/ч
	6,41
	7,13
	7,25
	9,80
	9,75
	9,08
	9,82
	10,30
	10,42
	10,47
	10,54
	10,58
	10,62
	10,66
	10,70
	10,74

	
	Сети
	Потери в ТС, Гкал/ч
	Гкал/ч
	0,30
	0,67
	0,62
	0,99
	0,92
	0,85
	0,94
	0,98
	1,00
	1,01
	1,02
	1,03
	1,04
	1,05
	1,06
	1,07

	
	
	Потери в существующих сетях (в сущ. Зоне)
	Гкал/ч
	0,17
	0,30
	0,62
	0,62
	0,92
	0,85
	0,85
	0,94
	1,00
	1,01
	1,02
	1,03
	1,04
	1,05
	1,06
	1,07

	
	
	Потери в переключаемых сетях
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Потребители
	Подключенная нагрузка, Гкал/ч
	Гкал/ч
	39,17
	39,92
	48,49
	50,89
	51,69
	52,78
	57,827
	60,167
	62,577
	65,057
	67,617
	70,247
	72,957
	75,747
	78,627
	81,227

	
	
	Нагрузка существующих потребителей (с учетом снижения)
	Гкал/ч
	37,67
	39,17
	39,92
	48,49
	50,89
	51,69
	55,71
	57,827
	60,167
	62,577
	65,057
	67,617
	70,247
	72,957
	75,747
	78,627

	
	
	Прирост нагрузок нового строительства
	Гкал/ч
	1,5
	0,75
	8,57
	2,4
	0,8
	1,09
	2,117
	2,34
	2,41
	2,48
	2,56
	2,63
	2,71
	2,79
	2,88
	2,6

	
	
	Переключение нагрузок
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Энергии
	Источник
	Выработка тепловой энергии, в т.ч.
	Гкал
	56510,7
	62327
	63434
	85933
	85279
	79376
	85747,185
	90026,4
	91257,1
	91895,8997
	92539,171
	92909,32768
	93280,96499
	93654,08885
	94028,70521
	94404,82003

	
	
	Котлы-утилизаторы
	Гкал
	36507,7
	49708
	53085
	72672
	58726
	37210
	40234,185
	73889,4
	76413,264
	77234,1512
	77883,859
	78112,53833
	78217,57993
	78215,72353
	78121,77467
	78243,5501

	
	
	ПВК (РВК)
	Гкал
	4864
	6144
	6560
	7872
	19904
	41522
	45059
	10616
	11146,8
	11704,14
	12289,347
	12903,81435
	13549,00507
	14226,45532
	14937,77809
	15385,91143

	
	
	Выработка БМК
	Гкал
	15139
	6475
	3789
	5389
	6649
	644
	454
	5521
	3697,036
	2957,6085
	2365,965
	1892,975
	1514,38
	1211,91
	969,15245
	775,3585

	
	
	Собственные нужды
	Гкал
	2662
	2454
	2524
	3612
	3341
	3107
	3251
	3520,4
	3750,56
	3966,69
	4006,3569
	4046,420469
	4086,884674
	4127,75352
	4169,031056
	4210,721366

	
	
	
	%
	4,71%
	3,94%
	3,98%
	4,20%
	3,92%
	3,91%
	3,79%
	3,91%
	4,11%
	4,32%
	4,33%
	4,36%
	4,38%
	4,41%
	4,43%
	4,46%

	
	
	Отпуск с коллекторов, в т.ч.
	Гкал
	53848,7
	59873
	60910
	82321
	81938
	76269
	82496,185
	86506
	87506,54
	87929,2097
	88532,8141
	88862,90721
	89194,08032
	89526,33533
	89859,67415
	90194,09866

	
	 
	ГТУ ТЭЦ
	Гкал
	38709,7
	53398
	57121
	76932
	75289
	75625
	82042,185
	81312
	83751
	83773,9665
	85873,8141
	87532,90721
	88529,28032
	88861,53533
	89194,87415
	89529,29866

	
	 
	БМК
	Гкал
	15139
	6475
	3789
	5389
	6649
	644
	454
	5194
	3755,54
	4155,24317
	2659
	1330
	664,8
	664,8
	664,8
	664,8

	
	Сети
	Потери в ТС
	Гкал
	2551
	5664
	5177
	8285
	7693
	7153
	7868,3
	8273
	8397,8
	8481,778
	8566,59578
	8652,261738
	8738,784355
	8826,172199
	8914,433921
	9003,57826

	
	
	
	%
	4,74%
	9,46%
	8,50%
	10,06%
	9,39%
	9,38%
	9,54%
	9,56%
	9,60%
	9,65%
	9,68%
	9,74%
	9,80%
	9,86%
	9,92%
	9,98%

	
	
	Потери в существующих сетях (в сущ. Зоне)
	Гкал
	1428
	2551
	5177
	5177
	7693
	7153
	7153
	7868,3
	8397,8
	8481,778
	8566,59578
	8652,261738
	8738,784355
	8826,172199
	8914,433921
	9003,57826

	
	
	Потери в новых сетях
	Гкал
	1123
	3113
	0
	3108
	0
	0
	715,3
	404,7
	0

 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Потери в переключаемых сетях
	Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Потребители
	Полезный отпуск, в т.ч. :
	Гкал
	51297,7
	54209
	55733
	74036
	74245
	69116
	74627,885
	78233
	79108,74
	79447,4317
	79966,21832
	80210,64548
	80455,29596
	80700,16313
	80945,24023
	81190,5204

	
	
	ГТУ ТЭЦ
	Гкал
	36707,7
	48205
	52311
	69483
	68491
	68538
	74227,767
	73680
	75466,34
	76533,5317
	77635,21832
	78345,64548
	78963,29596
	79506,16313
	79990,41023
	80426,6204

	
	
	БМК
	Гкал
	14590
	6004
	3422
	4553
	5754
	578
	400,118
	4553
	3642,4
	2913,9
	2331
	1865
	1492
	1194
	954,83
	763,9

	
	
	Полезный отпуск в существующей зоне
	Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Полезный отпуск новым потребителям
	Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Полезный отпуск переключаемым потребителям
	Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Технико-экономические показатели
	Вода
	Потребление воды
	тыс. м3
	74
	76
	79
	86
	87
	86
	86
	85
	84
	82
	80
	79
	78
	77
	76
	75

	
	
	Собственные нужды
	тыс. м3
	19,2
	21,5
	24,5
	31,1
	32,4
	31,5
	31,5
	30,2
	28,7
	26,8
	25,2
	23,7
	22,8
	21,8
	20,8
	19,8

	
	
	
	%
	 
	26%
	26%
	26%
	26%
	26%
	26%
	26%
	26%
	26%
	26%
	26%
	26%
	26%
	26%
	26%

	
	
	Потери в ТС
	тыс. м3
	2,8
	2,6
	2,6
	2,6
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	3
	3
	3
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1

	
	
	Разбор т/н на ГВС
	тыс. м3
	52
	52
	52
	52
	52
	52
	52
	52
	52
	52
	52
	52
	52
	52
	52
	52

	
	Топливо
	Потребление топлива
	тыс. нм3
	6211
	11181
	13079
	17299
	18483
	18496
	18974
	19638
	20356
	21060
	21573
	21893
	22332
	22662
	22779
	22843

	
	
	
	т.у.т.
	7267
	13082
	15303
	20240
	21625
	21640
	22199
	22977
	23817
	24640
	25241
	25615
	26128
	26515
	26651
	26727

	
	
	Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	167,9
	162,9
	162,8
	162,5
	162,3
	162
	164
	163,2
	162,5
	161,7
	161,1
	160,7
	160,4
	160
	159,8
	159,5

	Электрическая часть
	Электрическая энергия
	Выработка электрической энергии
	тыс. кВт*ч
	73000
	73000
	73000
	73000
	73000
	73000
	73000
	77149
	83485
	91513
	99158
	105987
	111969
	118416
	124379
	130595

	
	
	В цикле с утилизацией
	тыс. кВт*ч
	38392
	61261
	62085
	63545
	64455
	66472
	67011
	77149
	83485
	91513
	99158
	105987
	111969
	118416
	124379
	130595

	
	
	В открытом цикле
	тыс. кВт*ч
	34608
	11739
	10915
	9456
	8545
	6529
	5989
	0 
	0
	0 
	0 
	0 
	 0
	0 
	0 
	0 

	
	
	Собственные нужды на выработку электрической энергии
	тыс. кВт*ч
	3470
	3470
	3470
	3470
	3470
	3470
	3470
	3667
	3968
	4350
	4713
	5038
	5322
	5629
	5912
	6208

	
	
	Собственные нужды на выработку тепловой энергии
	тыс. кВт*ч
	1650
	2971
	3447
	4497
	4765
	4688
	4789
	5217
	5345
	5461
	5540
	5579
	5658
	5710
	5713
	5705

	
	
	Отпуск электрической энергии с шин
	тыс. кВт*ч
	67880
	66560
	66084
	65033
	64765
	64842
	64741
	68264
	74172
	81701
	88905
	95370
	100988
	107077
	112754
	118682

	
	
	Среднегодовая электрическая мощность
	МВт
	8,3
	8,3
	8,3
	8,3
	8,3
	8,3
	8,3
	8,8
	9,5
	10,4
	11,3
	12,1
	12,8
	13,5
	14,2
	14,9

	
	
	Среднегодовая загрузка 
	%
	43,68%
	43,68%
	43,68%
	43,68%
	43,68%
	43,68%
	43,68%
	46,32%
	50,00%
	54,74%
	59,47%
	63,68%
	67,37%
	71,05%
	74,74%
	78,42%

	
	Расход топлива
	Потребление топлива на выработку электрической энергии
	тыс. нм3
	15245
	11628
	11497
	11267
	11123
	10804
	10718
	10326
	11174
	12249
	13272
	14186
	14987
	15850
	16648
	17480

	
	
	
	т.у.т.
	17837
	13604
	13452
	13182
	13013
	12640
	12540
	12082
	13074
	14331
	15528
	16598
	17535
	18544
	19478
	20451

	
	
	В цикле с утилизацией
	т.у.т.
	6012
	9594
	9723
	9951
	10094
	10410
	10494
	12082
	13074
	14331
	15528
	16598
	17535
	18544
	19478
	20451

	
	
	В открытом цикле
	т.у.т.
	11824
	4011
	3729
	3231
	2920
	2231
	2046
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ электрической энергии
	г.у.т./кВт*ч
	244,3
	186,4
	184,3
	180,6
	178,3
	173,2
	171,8
	156,6
	156,6
	156,6
	156,6
	156,6
	156,6
	156,6
	156,6
	156,6

	
	
	Удельный расход топлива на ОТПУСК электрической энергии
	г.у.т./кВт*ч
	262,8
	203,4
	201,2
	197,3
	194,9
	189,6
	188,2
	172,2
	172,2
	172,2
	172,2
	172,2
	172,2
	172,2
	172,2
	172,2


Таблица 30 Пояснительной записки (стр.114) – Баланс тепловой мощности и тепловой энергии Обнинской ГТУ-ТЭЦ ПАО «КСК» на период Схемы теплоснабжения

	Звено
	Наименование
	Ед. изм.
	Предыдущий период
	Период Схемы теплоснабжения

	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033 - 2035

	Мощности
	Источник
	Краткое описание мероприятий на источнике
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Замена котла Eurotherm
	 
	 
	 Замена котла Eurotherm
	 
	 
	 
	 
	 Ввод блока ГТУ-ТЭЦ №2
	 
	 
	 

	
	
	Нагрузка на коллекторах, Гкал/ч
	Гкал/ч
	4,33
	4,43
	6,41
	7,13
	7,25
	9,80
	9,75
	9,08
	9,82
	10,30
	10,42
	10,47
	10,54
	10,58
	10,62
	10,66
	10,70
	10,74

	
	Сети
	Потери в ТС, Гкал/ч
	Гкал/ч
	0,17
	0,19
	0,30
	0,67
	0,62
	0,99
	0,92
	0,85
	0,94
	0,98
	1,00
	1,01
	1,02
	1,03
	1,04
	1,05
	1,06
	1,07

	
	
	Потери в существующих сетях (в сущ. Зоне)
	Гкал/ч
	0,14
	0,17
	0,17
	0,30
	0,62
	0,62
	0,92
	0,85
	0,85
	0,94
	1,00
	1,01
	1,02
	1,03
	1,04
	1,05
	1,06
	1,07

	
	
	Потери в переключаемых сетях
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Потребители
	Подключенная нагрузка, Гкал/ч
	Гкал/ч
	21,87
	37,67
	39,17
	39,92
	48,49
	50,89
	51,69
	52,78
	57,827
	60,167
	62,577
	65,057
	67,62
	70,247
	72,957
	75,747
	78,627
	81,227

	
	
	Нагрузка существующих потребителей (с учетом снижения)
	Гкал/ч
	21,87
	21,87
	37,67
	39,17
	39,92
	48,49
	50,89
	51,69
	55,71
	57,827
	60,167
	62,577
	65,06
	67,617
	70,247
	72,957
	75,747
	78,627

	
	
	Прирост нагрузок нового строительства
	Гкал/ч
	 0
	 15,8
	1,5
	0,75
	8,57
	2,4
	0,8
	1,09
	2,117
	2,34
	2,41
	2,48
	2,56
	2,63
	2,71
	2,79
	2,88
	2,6

	
	
	Переключение нагрузок
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033 - 2035

	Энергии
	Источник
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	38373
	39477
	56510,7
	62327
	63434
	85933
	85279
	79376
	85747,2
	90026,4
	91257,1
	91896
	92539
	92909,3
	93281
	93654,09
	94028,7
	94404,8

	
	
	Котлы-утилизаторы
	Гкал
	34152
	26035
	36507,7
	49708
	53085
	72672
	58726
	37210
	40234,2
	73889,4
	76413,3
	77234
	77884
	78112,5
	78217,6
	78215,72
	78121,8
	78243,6

	
	
	ПВК (РВК)
	Гкал
	4221
	4343
	4864
	6144
	6560
	7872
	19904
	41522
	45059
	10616
	11146,8
	11704
	12289
	12903,8
	13549
	14226,46
	14937,8
	15385,9

	
	
	БМК
	 
	0
	9099
	15139
	6475
	3789
	5389
	6649
	644
	454
	5521
	3697,04
	2957,6
	2366
	1892,98
	1514,38
	1211,91
	969,152
	775,359

	
	
	Собственные нужды
	Гкал
	######
	2252
	2662
	2454
	2524
	3612
	3341
	3107
	3251
	3520,4
	3750,56
	3966,7
	4006
	4046,42
	4086,88
	4127,754
	4169,03
	4210,72

	
	
	
	%
	5,24%
	5,70%
	4,71%
	3,94%
	3,98%
	4,20%
	3,92%
	3,91%
	3,79%
	3,91%
	4,11%
	4,32%
	4,33%
	4,36%
	4,38%
	4,41%
	4,43%
	4,46%

	
	
	Отпуск с коллекторов
	Гкал
	36361
	37225
	53848,7
	59873
	60910
	82321
	81938
	76269
	82 496
	86506
	87506,5
	87929
	88533
	88862,9
	89194,1
	89526,34
	89859,7
	90194,1

	
	 
	ГТУ ТЭЦ
	Гкал
	36361
	28126
	38709,7
	53398
	57121
	76932
	75289
	75625
	82 042
	81312
	83751
	83774
	85874
	87532,9
	88529,3
	88861,54
	89194,9
	89529,3

	
	 
	БМК
	Гкал
	0
	9099
	15139
	6475
	3789
	5389
	6649
	644
	454
	5194
	3755,54
	4155,2
	2659
	1330
	664,8
	664,8
	664,8
	664,8

	
	Сети
	Потери в ТС
	Гкал
	1446
	1607
	2551
	5664
	5177
	8285
	7693
	7153
	7868,3
	8273
	8397,8
	8481,8
	8567
	8652,26
	8738,78
	8826,172
	8914,43
	9003,58

	
	
	
	%
	3,77%
	4,07%
	4,74%
	9,46%
	8,50%
	10,06%
	9,39%
	9,38%
	9,54%
	9,56%
	9,60%
	9,65%
	9,68%
	9,74%
	9,80%
	9,86%
	9,92%
	9,98%

	
	
	Потери в существующих сетях (в сущ. Зоне)
	Гкал
	1157
	1446
	1428
	2551
	5177
	5177
	7693
	7153
	7153
	7868,3
	8397,8
	8481,8
	8567
	8652,26
	8738,78
	8826,172
	8914,43
	9003,58

	
	
	Потери в новых сетях
	Гкал
	289
	161
	1123
	3113
	0
	3108
	0
	0
	715,3
	404,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Потери в переключаемых сетях
	Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Потребители
	Полезный отпуск, в т.ч. :
	Гкал
	34915
	32092
	51297,7
	54209
	55733
	74036
	74 245
	69116
	74 628
	78233
	79108,7
	79447
	79966
	80210,6
	80455,3
	80700,16
	80945,2
	81190,5

	
	
	ГТУ ТЭЦ
	Гкал
	34915
	23493
	36707,7
	48205
	52311
	69483
	68491
	68538
	74227,8
	73680
	75466,3
	76534
	77635
	78345,6
	78963,3
	79506,16
	79990,4
	80426,6

	
	
	БМК
	Гкал
	0
	8599
	14590
	6004
	3422
	4553
	5754
	578
	400,118
	4553
	3642,4
	2913,9
	2331
	1865
	1492
	1194
	954,83
	763,9


Таблица 43  Пояснительной записки  (стр. 159) – Суммарные капитальные затраты на строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки от источников МО ГО г. Обнинск

	Наименование мероприятия
	Ед. изм.
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033 - 2035
	Всего

	Котельная МП «Теплоснабжение» (Коммунальный пр., 21)

	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей к котельной МП «Теплоснабжение»
	тыс. руб.
	8 810
	14 476
	12 229
	13 442
	4 092
	14 549
	4 862
	2 066
	2 517
	0
	11 368
	1 644
	530
	762
	635
	91983

	Обнинская ГТУ ТЭЦ №1

	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей к ГТУ ТЭЦ №1
	тыс. руб.
	6 351
	1 834
	5250
	19924
	27200
	48500
	28000
	28000
	25000
	25000
	25000
	25000
	25000
	25000
	25000
	340 059

	БМК-Заовражье

	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей к БМК-Заовражье
	тыс. руб.
	0
	0
	25473
	12308
	18310
	5529
	7435
	10439
	2673
	2894
	0
	0
	0
	0
	0
	85061

	МО ГО г. Обнинск

	Всего
	тыс. руб.
	15162
	16310
	41027
	27744
	27011
	20078
	21625
	22973
	18339
	15567
	22619
	11557
	11283
	10645
	11006
	292945


Таблица 53 Пояснительной записки (стр. 175)– Перспективный топливный баланс Обнинской ГТУ-ТЭЦ ПАО «Калужская сбытовая компания»
	№ п/п
	Показатель
	Ед. изм.
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033 - 2035

	 
	Расходы условного топлива на Обнинской ГТУ-ТЭЦ

	1.
	Выработано электроэнергии всего, в т.ч.:
	млн. кВт·ч
	73
	73
	68
	96,75
	104,5
	53,99
	98,6
	94,98
	104,5
	104,5
	104,5
	105,99
	111,97
	118,42
	124,38
	130,59

	1.1.
	На агрегатах паротурбинного цикла, в т.ч.
	млн. кВт·ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1.
	в теплофикационном режиме
	млн. кВт·ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.2.
	в конденсационном режиме
	млн. кВт·ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.
	Н агрегатах газотурбинного цикла, в т.ч.
	млн. кВт·ч
	73
	73
	68
	96,75
	104,5
	53,99
	98,6
	94,98
	104,5
	104,5
	104,5
	105,99
	111,97
	118,42
	124,38
	130,59

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.1.
	разомкнутый цикл
	млн. кВт·ч
	34,61
	11,74
	7,48
	10,89
	11,5
	5,93632
	10,841
	10,4433
	11,49
	11,49
	11,49
	11,6538
	12,311
	13,021
	13,6758
	14,3587

	1.2.2.
	цикл с утилизацией теплоты отходящих газов
	млн. кВт·ч
	38,39
	61,26
	60,52
	85,86
	93,01
	48,0537
	87,759
	84,5367
	93,01
	93,01
	93,01
	94,3362
	99,659
	105,4
	110,704
	116,231

	1.3.
	На агрегатах парогазового цикла, в т.ч.
	млн. кВт·ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.1.
	с генераторов газотурбинного привода
	млн. кВт·ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.2.
	с генераторов паровой турбины, в т.ч.
	млн. кВт·ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.2.а.
	в теплофикационном режиме
	млн. кВт·ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.2.б.
	в конденсационном режиме
	млн. кВт·ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Собственные нужды ТЭЦ, в т.ч.:
	млн. кВт·ч
	5,12
	6,10
	7,68
	11,37
	10,19
	14,76
	9,62
	11,85
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00

	2.1.
	на выработку электроэнергии
	млн. кВт·ч
	3,47
	3,47
	5,38
	7,73
	6,90
	5,95
	6,89
	6,97
	6,90
	6,90
	6,90
	6,90
	7,10
	7,20
	8,20
	8,40

	2.2.
	на выработку тепловой энергии
	млн. кВт·ч
	1,65
	2,63
	2,30
	3,64
	3,29
	8,81
	2,73
	4,88
	8,10
	8,10
	8,10
	8,10
	7,90
	7,80
	6,80
	6,60

	3.
	Всего отпущено с шин ТЭЦ
	млн. кВт·ч
	67,88
	66,90
	60,32
	85,37
	94,31
	39,23
	88,98
	83,13
	89,50
	89,50
	89,50
	90,99
	96,97
	103,42
	109,38
	115,59

	4.
	Отпущено тепловой энергии
	тыс. Гкал
	56,51
	62,33
	63,43
	85,93
	85,28
	79,38
	85,75
	90,03
	91,26
	91,90
	92,54
	92,91
	93,28
	93,65
	94,03
	94,40

	4.1.
	из теплофикационных отборов паротурбинных агрегатов
	тыс. Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2.
	из котлов-утилизаторов газотурбинных агрегатов, в т.ч.:
	тыс. Гкал
	36,51
	49,71
	53,09
	72,67
	58,73
	37,21
	40,23
	73,89
	76,41
	77,23
	77,88
	78,11
	78,22
	78,22
	78,12
	78,24

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2.а
	в режиме дожигания
	тыс. Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.3.
	из теплофикационных отборов паротурбинных агрегатов парогазовых установок
	тыс. Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.4.
	из пиковых водогрейных котлоагрегатов
	тыс. Гкал
	20,00
	12,62
	10,35
	13,26
	26,55
	42,17
	45,51
	16,14
	14,84
	14,66
	14,66
	14,80
	15,06
	15,44
	15,91
	16,16

	4.5.
	из РОУ
	тыс. Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Собственные нужды ТЭЦ, в т.ч.:
	тыс. Гкал
	2,66
	2,45
	2,52
	3,61
	3,34
	3,11
	3,25
	3,52
	3,75
	3,97
	4,01
	4,05
	4,09
	4,13
	4,17
	4,21

	5.1.
	в паре + внутристанционные потери
	тыс. Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.2.
	в горячей воде + внутристанционные потери
	тыс. Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	6.
	Всего отпущено тепловой энергии с коллекторов теплоисточника, в т.ч. :
	тыс. Гкал
	53,85
	59,87
	60,91
	82,32
	81,94
	76,27
	82,50
	86,51
	87,51
	87,93
	88,53
	88,86
	89,19
	89,53
	89,86
	90,19

	6.1.
	в паре
	тыс. Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.
	в горячей воде
	тыс. Гкал
	53,85
	59,87
	60,91
	82,32
	81,94
	76,27
	82,50
	86,51
	87,51
	87,93
	88,53
	88,86
	89,19
	89,53
	89,86
	90,19


Таблица 51 Пояснительной записки (стр. 172)  – Капитальные затраты на модернизацию тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, в системе теплоснабжения МО ГО г. Обнинск

	Наименование мероприятия
	Ед. изм.
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033 - 2035
	Всего

	Котельная МП «Теплоснабжение» (Коммунальный пр., 21)

	Модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от котельной МП «Теплоснабжение»
	тыс. руб.
	74 604,10
	72 229,50
	164 233,30
	297 319,80
	311 146,30
	384 145,80
	350 481,50
	274 888,00
	86 772,00
	127 678,00
	218 964,50
	288 224,20
	297 893,50
	304 942,30
	311 682,70
	314 389,50
	4 015 205,28

	Обнинская ГТУ ТЭЦ №1

	Модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса от ГТУ ТЭЦ №1 (арендованные тепловые сети)
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	3 750,00
	12 845,00
	25 730,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	42 325,00

	МО ГО г. Обнинск

	Всего
	тыс. руб.
	74 604,10
	72 229,50
	164 233,30
	301 069,80
	323 991,30
	409 875,80
	350 481,50
	#ЗНАЧ!
	86 772,00
	127 678,00
	218 964,50
	288 224,20
	297 893,50
	304 942,30
	311 682,70
	314 389,50
	#ЗНАЧ!


Таблица 55 Пояснительной записки (стр. 181) – Сводный реестр мероприятий 
по строительству, модернизация и техническому перевооружению источников

	Шифр проекта
	Состав проекта
	Объем финансирования, млн. руб.

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	ВСЕГО

	Группа №11. "Мероприятия для подключения новых потребителей"

	ИЭ-11.002.01.(001)
	Ввод блока №2 ГТУ-ТЭЦ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1500 
	 
	 
	 
	1 500,00

	ИЭ-11.002.02.(002)
	Техническое перевооружение Обнинской ГТУ-ТЭЦ №1(замена 2-х ПВК)
	 
	 
	 
	50,00
	50,00
	20,00
	60,00
	20,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	200,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Строительство резервного газопровода
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	60
	85
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	150,00

	
	Увеличение мощности  на водогрейной котельной жилого района Заовражье
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20,00
	20,00
	 
	 
	 
	 
	 
	40,00

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО по источникам ПАО "КСК"
	0
	0
	0
	50
	50
	70,00
	110,00
	70,00
	0,00
	20,00
	20,00
	0,00
	1500
	0,00
	0,00
	0,00
	1890

	ИТОГО по источникам МП "Теплоснабжение"
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по новым источникам
	0
	0
	0
	50
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1890

	ИТОГО по группе №11.
	0
	0
	0
	50
	50
	80
	80
	1570
	0
	0
	40
	0
	0
	0
	0
	0
	1890

	Группа №12. "Мероприятия для повышения эффективности существующих источников"


Таблица 56 Пояснительной записки (стр.188) – Стоимость мероприятий, предусмотренных 
для теплоснабжающих организаций г. Обнинска на период до 2035 г. (в прогнозных ценах, с НДС), тыс. руб.

	Наименование
	МП «Теплоснабжение»
	ПАО "КСК"
	АО "ГНЦ РФ ФЭИ им. А.И. Лейпунского"
	Привлеченный инвестор
	Итого

	Капитальные вложения
	 
	 
	 
	 
	 

	Тепловые источники
	270 000
	1 740 000
	270 000
	220 000
	2 610 000

	Строительство и модернизация для обеспечения теплоснабжения потребителей ТЭЦ ФЭИ
	0
	
	270 000
	0
	270 000

	Строительство и модернизация источников для подключения перспективной нагрузки
	0
	1 740 000
	0
	220 000
	2 070 000

	Модернизация источников для повышения эффективности работы
	270 000
	0
	0
	0
	270 000

	Тепловые сети
	1 910 000
	382 384
	0
	120 000
	2 824 000

	Строительство и модернизация сетей для подключения перспективной нагрузки
	62 000
	340 059
	0
	120 000
	666 000

	Строительство и модернизация сетей для повышения эффективности работы
	28 000
	0
	0
	0
	28 000

	Замена ветхих сетей, выработавших нормативный срок эксплуатации
	1 820 000
	42 325
	0
	0
	1 980 000

	Строительство резервного газопровода
	
	150 000
	
	
	150 000

	ИТОГО 
	2 180 000
	2 282 384
	270 000
	340 000
	5 434 000


Таблица 58 (стр.193) – Источники финансирования мероприятий ОАО "КСК" в г. Обнинске (в прогнозных ценах, с НДС), тыс. руб.

	Наименование
	Всего
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033 - 2035

	Плата за подключение
	164 599
	6 352
	1 834
	65 583
	21 993
	7 777
	4 814
	2 516
	13 500
	4 950
	7 200
	6 300
	5 130
	7 650
	4 500
	4 500

	Амортизация
	439 094
	31 509
	31 702
	35 694
	39 728
	45 461
	85 000
	85 000
	85 000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Прибыль в тарифе на т/э
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Бюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого
	627 315
	37 861
	33 536
	101 277
	104 529
	114 597
	85 724
	62 385
	18 250
	17 318
	17 070
	15 516
	13 988
	15 517
	14 588
	15 659


Таблица 62 Пояснительной записки (стр.199) – Прогноз платы за подключение к объектам ОАО "КСК"

	Наименование
	Ед. изм.
	Всего
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033 - 2035

	Капитальные вложения по тепловым источникам, с НДС
	тыс. руб.
	1 740 000
	0
	0
	50000
	50000
	20000
	60000
	20000
	0
	20000
	20000
	0
	2E+06
	0
	0
	0

	Капитальные вложения по тепловым сетям, с НДС
	тыс. руб.
	340 059
	6 351
	1 834
	5 250
	19 924
	27 200
	48500
	28 000
	28 000
	25 000
	25 000
	25 000
	25 000
	25 000
	25 000
	25000

	Налог на прибыль при финансировании мероприятий за счет платы за подключение
	тыс. руб.
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Строительство резервного газопровода 
	 
	150 000
	 
	 
	 
	 
	5 000
	60000
	85000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего капитальные вложения для подключения новых потребителей (с налогом на прибыль), с НДС
	тыс. руб.
	2 230 059
	6 351
	1 834
	55 250
	69 924
	52 200
	168 500
	133 000
	28 000
	45 000
	45 000
	25 000
	######
	25 000
	25 000
	25 000

	Нагрузка новых потребителей
	Гкал
	23,997
	0,75
	8,57
	2,4
	0,8
	1,09
	2,117
	2,3
	1,5
	0,55
	0,8
	0,7
	0,57
	0,85
	0,5
	0,5

	Плата за подключение, с НДС
	тыс. руб./ Гкал
	 
	9 500


Таблица 63 пояснительной записки (стр.203) –Реестр зон деятельности ЕТО на территории г. Обнинска
	Код зоны деятельности ЕТО
	Источники теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО
	Теплоснабжающие и/или теплосетевые организации, осуществляющие деятельность в зоне действия ЕТО в базовый период
	Ведомственная принадлежность

	
	
	
	Источник
	Тепловые сети

	001


	Городская котельная по адресу пр-д Коммунальный, 21,котельная ТЭЦ ФЭИ по адресу пл.Бондаренко,1
	МП «Теплоснабжение»; АО «ГНЦ

 РФ ФЭИ им. А.И.Лейпунского»;

. ЗАО «Энергосервис»


	МП «Теплоснабжение»;

АО «ГНЦ РФ ФЭИ им. А.И.Лейпунского»


	МП «Теплоснабжение»;

АО «ГНЦ РФ ФЭИ им. А.И.Лейпунского»;

ЗАО «Энергосервис»



	002
	Обнинская ГТУ ТЭЦ по адресу площадка № 1 Технопарка Обнинск в районе ИАтЭ
	ПАО «Калужская сбытовая компания»
	ПАО «Калужская сбытовая компания»
	ПАО «Калужская сбытовая компания»



	003
	Обнинская ГТУ ТЭЦ
	ПАО «Калужская сбытовая компания»
	ПАО «Калужская сбытовая компания»
	ПАО «Калужская сбытовая компания»



	004
	Котельная СК «Олимп» по адресу пр. Ленина, 153
	МП «Теплоснабжение»
	МП «Теплоснабжение»
	МП «Теплоснабжение»

	005
	Котельная по адресу Киевское ш., 15
	АО ОНПП «Технология»
	АО ОНПП «Технология»
	АО ОНПП «Технология»

	006
	Котельная по адресу Киевское ш., 109
	ФГБНУ «ВНИИРАЭ»
	ФГБНУ «ВНИИРАЭ»
	ФГБНУ «ВНИИРАЭ»

	007
	Котельная по адресу Киевское ш., 109
	ГНЦ РФ НИФХИ им. Карпова
	ГНЦ РФ НИФХИ им. Карпова
	ГНЦ РФ НИФХИ им. Карпова

	008
	БМК «Заовражье» по адресу г.Обнинск, пр-т Ленина, д. 240
	ООО «Инфраструктура»
	ООО «Инфраструктура»- аренда;

ООО «Культура питания» - собственник
	ООО «Инфраструктура»;

ООО СЗ «Белорусский квартал»




ГЛАВА 1 

стр.19    4-й абзац «В качестве резервных на ТЭЦ установлены водогрейные котлы:  типа EUROTHERM-11тепловой мощностью 11,6 Гкал/ч каждый». (Заменить на «В качестве резервных на ТЭЦ установлены водогрейные котлы:  EUROTHERM-11тепловой мощностью 10,75 Гкал/ч  - 1шт., Rossen RSM 35.00 –тепловой мощностью 30.1 Гкал/час).
Таблица 3 (стр.19) Перечень основного оборудования ГТУ-ТЭЦ

	Ст. №
	Оборудование
	Год ввода (последнего капитального ремонта)
	Производительность

	Газовые турбины

	1
	LM2500
	2013
	21,0 МВт

	Котлы-утилизаторы

	1
	КУ-25/170 Н
	2013
	25,2 Гкал/ч

	Водогрейные котлы

	1
	EUROTHERM-11
	2013
	10,75 Гкал/ч

	1
	Rossen RSM 35.00
	2022
	30,1 Гкал/час


Таблица 9 (стр. 24)   Сведения об установленной мощности источников

	№ п/п
	Наименование ТСО
	Наименование источника
	Комбинированная выработка
	Раздельная выработка
	Тепловая

 мощность источника, 

Гкал/ч

	
	
	
	Мощность теплофикационного оборудования, Гкал/ч
	Тепловая мощность паровой части (в горячей воде), Гкал/ч
	Тепловая мощность водогрейной части, Гкал/ч
	

	1
	ПАО "Калужская сбытовая компания"
	ГТУ-ТЭЦ
	25,2
	-
	40,85
	66,05

	2
	АО «РИР»
	Городская котельная 
	-
	52,0
	550,0
	602,0

	3
	АО "ГНЦ РФ ФЭИ"
	ТЭЦ ФЭИ
	-
	55,2
	150
	205,2-

	4
	АО "НИФХИ"
	НИФХИ
	-
	19,5
	60,0
	79,5

	5
	АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина»
	ОНПП
	-
	35,8
	60,0
	95,8

	6
	ФГБНУ "ВНИИРАЭ"
	ВНИИРАЭ
	 
	8,0
	20,0
	28,0

	7
	ООО «Технология НГ»
	БМК Заовражье
	-
	-
	33,54
	33,54

	Всего
	25,2
	170,5
	896,84
	887,34


Таблица 10 (стр. 25) Сведения об установленной и располагаемой мощности источников централизованного теплоснабжения г. Обнинск

	№ п/п
	Наименование ТСО
	Наименование источника
	Состав оборудования
	Установленная мощность оборудования, Гкал/ч
	Ограничения тепловой мощности оборудования, Гкал/ч
	Располагаемая мощность оборудования, Гкал/ч
	Располагаемая мощность источника, Гкал/ч

	1
	ПАО "Калужская сбытовая компания"
	ГТУ-ТЭЦ
	КУ-25/170 Н EUROTHERM-11
Rossen RSM 35.00
	25,2
10,75
30,1
	 -
-
-
	25,2
10,75
30,1
	66,05


Таблица 11 (стр.27)   Сведения об установленной и располагаемой мощности источников теплоснабжения 

	№ п/п
	Наименование ТСО
	Наименование источника
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Потребление тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность "нетто", Гкал/ч

	1
	ПАО "Калужская сбытовая компания"
	ГТУ-ТЭЦ
	66,05
	66,05
	0,2
	65,85


Таблица 14 (стр.33)  Сведения о годах ввода в эксплуатацию котлов на котельных 

	№ п/п
	Наименование ТСО
	Наименование источника
	ст. №
	Состав оборудования
	Год ввода
	Год капитального ремонта
	Срок службы, назначенный заводом-изготовителем или РД 34.17.435-95, лет
	Срок службы, назначенный заводом-изготовителем или РД 34.17.435-95, ч
	Достижение ресурса по сроку службы
	Достижение ресурса по наработке
	Ожидаемый год достижения ресурса
	Назначенный срок службы по результатам ЭПБ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ПАО "Калужская сбытовая компания"
	ГТУ-ТЭЦ
	 
	КУ-25/170 Н
	2013
	 
	20
	100000
	2033
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	EUROTHERM-11
	2013
	 
	20
	100000
	2033
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	Rossen RSM 35.00
	2022
	 
	20
	100000
	2042
	 
	 
	 


Таблица 44 (стр.122)  Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности «нетто», потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки в горячей воде

	Показатель
	ГТУ ТЭЦ №1
	Котельная АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина

	Установленная мощность оборудования
	Гкал/ч
	48,46
	60

	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/ч
	66,05
	60

	Потери располагаемой тепловой мощности
	%
	0%
	0%

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	0,2
	0,5

	Тепловая мощность «нетто»
	Гкал/ч
	65,85
	59,5

	Потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	2,04
	1

	Хозяйственные нужды тепловых сетей
	Гкал/ч
	0
	0

	Договорная присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	СУММА
	             52,78
	24,95

	
	отопление
	42,44
	24,32

	
	вентиляция
	0
	0

	
	горячее водоснабжение (средняя за сутки)
	10,34
	0,63

	Достигнутый максимум тепловой нагрузки в горячей воде, Гкал/ч
	СУММА
	
	

	
	отопление+вентиляция
	
	

	
	ГВС
	
	

	
	циркуляция ГВС
	
	

	
	потери в сети
	
	

	Достигнутый максимум, пересчитанный на расчетную температуру наружного воздуха, Гкал/ч
	СУММА
	
	

	
	отопление+вентиляция
	
	

	
	ГВС
	
	

	
	циркуляция ГВС
	
	

	
	потери
	
	

	Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности по договорной нагрузке
	Гкал/ч
	13,07
	33,54

	
	%
	19,85%
	56,4%

	Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности по фактической нагрузке
	Гкал/ч
	
	

	
	%
	
	


Глава 6 Таблица 22 (  стр.78) – Сводный реестр мероприятий по строительству, модернизации 
и техническому перевооружению источников

	Шифр проекта
	Состав проекта
	Объем финансирования, млн. руб.

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	ВСЕГО

	Группа №11. "Мероприятия для подключения новых потребителей"

	ИЭ-11.002.01.(001)
	Ввод блока №2 ГТУ-ТЭЦ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1500
	 
	 
	 
	1 500,00

	ИЭ-11.002.02.(002)
	Техническое перевооружение Обнинской ГТУ-ТЭЦ №1(замена ПВК)
	 
	 
	 
	50,00
	50,00
	20,00
	60,00
	20,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Строительство резервного газопровода
	 
	 
	 
	 
	 
	5,00
	60,00
	85,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	150,00

	
	Увеличение мощности  на водогрейной котельной жилого района Заовражье
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	40

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО по источникам ПАО "КСК"
	0
	0
	0
	50
	50
	25
	120
	105
	0
	20
	20
	0
	1500
	0
	0
	0
	1890


	
	Глава 6 Таблица 10 (стр. 43) – Перспективный баланс тепловой мощности в районе Заовражье
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Показатель
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	
	
	
	
	

	
	Мощность нетто Обнинской ГТУ-ТЭЦ №1, Гкал/ч
	48,46
	48,46
	66,05
	66,05
	66,05
	85,3
	85,3
	85,3
	85,3
	85,3
	110,1
	110,1
	110,1
	110,1
	110,1
	110,1
	
	
	
	
	

	
	Тепловая нагрузка потребителей и потери в зоне Кабицыно, Гкал/ч
	31,999
	31,999
	31,999
	31,999
	31,999
	34,64
	34,64
	34,64
	34,64
	34,64
	34,64
	34,64
	34,64
	34,64
	34,64
	34,64
	
	
	
	
	

	
	Мощность нетто Обнинской ГТУ-ТЭЦ №1 за вычетом тепловой нагрузки и потерь в зоне Кабицыно, Гкал/ч
	16,461
	16,461
	34,051
	34,051
	34,051
	50,66
	50,66
	50,66
	50,66
	50,66
	75,46
	75,46
	75,46
	75,46
	75,46
	75,46
	
	
	
	
	

	
	Пропускная способность магистрали от ГТУ-ТЭЦ №1 до района Заовражье, Гкал/ч
	61
	61
	61
	61
	61
	61
	61
	61
	61
	61
	61
	61
	61
	61
	61
	61
	
	
	
	
	

	
	Потери тепловой мощности в магистрали от ГТУ-ТЭЦ №1 до района Заовражье, Гкал/ч
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256
	
	
	
	
	

	
	Мощность нетто БМК Заовражье, Гкал/ч
	0
	19,4
	19,4
	19,4
	29,1
	29,1
	29,1
	29,1
	29,1
	29,1
	29,1
	29,1
	29,1
	29,1
	29,1
	29,1
	
	
	
	
	

	
	Потери тепловой мощности в квартальных сетях района Заовражье, Гкал/ч
	0,203
	0,309
	0,538
	0,586
	0,586
	0,634
	0,677
	0,723
	0,767
	0,802
	0,829
	0,861
	0,888
	0,937
	0,937
	0,937
	
	
	
	
	

	
	Нагрузка потребителей района Заовражье - всего, Гкал/ч
	16,517
	25,098
	43,691
	47,614
	47,614
	51,449
	55,001
	58,701
	62,267
	65,12
	67,302
	69,905
	72,072
	76,12
	76,12
	76,12
	
	
	
	
	

	
	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч
	-0,056
	-4,087
	9,76
	5,837
	15,537
	28,311
	24,759
	21,059
	17,493
	14,64
	37,258
	34,655
	32,488
	28,44
	28,44
	28,44
	
	
	
	
	

	
	Справочно: резерв тепловой мощности без БМК Заовражье, Гкал/ч
	-0,056
	-8,637
	-9,64
	-13,563
	-13,563
	-0,789
	-4,341
	-8,041
	-11,607
	-14,46
	8,158
	5,555
	3,388
	-0,66
	-0,66
	-0,66
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Глава 6 Таблица 15 (стр.60) – Баланс тепловой мощности и тепловой энергии Обнинской ГТУ-ТЭЦ 

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Звено
	Наименование
	Ед. изм.
	Предыдущий период
	Период Схемы теплоснабжения

	
	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033 - 2035

	
	Мощности
	Источник
	Краткое описание мероприятий на источнике
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Замена котла Eurotherm
	 
	 Замена котла Eurotherm
	 
	 
	 
	 
	 
	 Ввод блока ГТУ-ТЭЦ №2
	 
	 
	 

	
	
	
	Нагрузка на коллекторах, Гкал/ч
	Гкал/ч
	4,33
	4,43
	6,41
	7,13
	7,25
	9,80
	9,75
	9,08
	9,82
	10,30
	10,42
	10,47
	10,54
	10,58
	10,62
	10,66
	10,70
	10,74

	
	
	Сети
	Потери в ТС, Гкал/ч
	Гкал/ч
	0,17
	0,19
	0,30
	0,67
	0,62
	0,99
	0,92
	0,85
	0,94
	0,98
	1,00
	1,01
	1,02
	1,03
	1,04
	1,05
	1,06
	1,07

	
	
	
	Потери в существующих сетях (в сущ. Зоне)
	Гкал/ч
	0,14
	0,17
	0,17
	0,30
	0,62
	0,62
	0,92
	0,85
	0,85
	0,94
	1,00
	1,01
	1,02
	1,03
	1,04
	1,05
	1,06
	1,07

	
	
	
	Потери в переключаемых сетях
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Потребители
	Подключенная нагрузка, Гкал/ч
	Гкал/ч
	21,87
	37,67
	39,17
	39,92
	48,49
	50,89
	51,69
	52,78
	57,83
	60,17
	62,58
	65,06
	67,62
	70,25
	72,96
	75,75
	78,63
	81,23

	
	
	
	Нагрузка существующих потребителей (с учетом снижения)
	Гкал/ч
	21,87
	21,87
	37,67
	39,17
	39,92
	48,49
	50,89
	51,69
	55,71
	57,83
	60,17
	62,58
	65,06
	67,62
	70,25
	72,96
	75,75
	78,63

	
	
	
	Прирост нагрузок нового строительства
	Гкал/ч
	 0
	 15,8
	1,50
	0,75
	8,57
	2,40
	0,80
	1,09
	2,12
	2,34
	2,41
	2,48
	2,56
	2,63
	2,71
	2,79
	2,88
	2,60

	
	
	
	Переключение нагрузок
	Гкал/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033 - 2035

	
	Энергии
	Источник
	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	38373
	39477
	56510,699
	62327
	63434
	85933
	85279
	79376
	85747,185
	90026,4
	91257,1
	91895,8997
	92539,171
	92909,3277
	93280,965
	93654,0889
	94028,7052
	94404,82

	
	
	
	Котлы-утилизаторы
	Гкал
	34152
	26035
	36507,699
	49708
	53085
	72672
	58726
	37210
	40234,185
	73889,4
	76413,264
	77234,1512
	77883,859
	78112,5383
	78217,5799
	78215,7235
	78121,7747
	78243,5501

	
	
	
	ПВК (РВК)
	Гкал
	4221
	4343
	4864
	6144
	6560
	7872
	19904
	41522
	45059
	10616
	11146,8
	11704,14
	12289,347
	12903,8144
	13549,0051
	14226,4553
	14937,7781
	15385,9114

	
	
	
	БМК
	Гкал
	0
	9099
	15139
	6475
	3789
	5389
	6649
	644
	454
	5521
	3697,036
	2957,6085
	2365,965
	1892,975
	1514,38
	1211,91
	969,15245
	775,3585

	
	
	
	Собственные нужды
	Гкал
	2012
	2252
	2662
	2454
	2524
	3612
	3341
	3107
	3251
	3520,4
	3750,56
	3966,69
	4006,3569
	4046,42047
	4086,88467
	4127,75352
	4169,03106
	4210,72137

	
	
	
	
	%
	5,24%
	5,70%
	4,71%
	3,94%
	3,98%
	4,20%
	3,92%
	3,91%
	3,79%
	3,91%
	4,11%
	4,32%
	4,33%
	4,36%
	4,38%
	4,41%
	4,43%
	4,46%

	
	
	
	Отпуск с коллекторов
	Гкал
	36361
	37225
	53848,699
	59873
	60910
	82321
	81938
	76269
	82496,185
	86506
	87506,54
	87929,2097
	88532,8141
	88862,9072
	89194,0803
	89526,3353
	89859,6742
	90194,0987

	
	
	 
	ГТУ
	Гкал
	36361
	28126
	38709,699
	53398
	57121
	76932
	75289
	75625
	82042,185
	81312
	83751
	83773,9665
	85873,8141
	87532,9072
	88529,2803
	88861,5353
	89194,8742
	89529,2987

	
	
	 
	БМК
	Гкал
	0
	9099
	15139
	6475
	3789
	5389
	6649
	644
	454
	5194
	3755,54
	4155,24317
	2659
	1330
	664,8
	664,8
	664,8
	664,8

	
	
	Сети
	Потери в ТС
	Гкал
	1446
	1607
	2551
	5664
	5177
	8285
	7693
	7153
	7868,3
	8273
	8397,8
	8481,778
	8566,59578
	8652,26174
	8738,78436
	8826,1722
	8914,43392
	9003,57826

	
	
	
	
	%
	3,77%
	4,07%
	4,74%
	9,46%
	8,50%
	10,06%
	9,39%
	9,38%
	9,54%
	9,56%
	9,60%
	9,65%
	9,68%
	9,74%
	9,80%
	9,86%
	9,92%
	9,98%

	
	
	
	Потери в существующих сетях (в сущ. Зоне)
	Гкал
	1157,00
	1446,00
	1428,00
	2551,00
	5177,00
	5177,00
	7693,00
	7153,00
	7153,00
	7868,30
	8397,80
	8481,78
	8566,60
	8652,26
	8738,78
	8826,17
	8914,43
	9003,58

	
	
	
	Потери в новых сетях
	Гкал
	289,00
	161,00
	1123,00
	3113,00
	0,00
	3108,00
	0,00
	0,00
	715,30
	404,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Потери в переключаемых сетях
	Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Звено
	Наименование
	Ед. изм.
	Предыдущий период
	Период Схемы теплоснабжения

	
	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033 - 2035

	
	 
	Потребители
	Полезный отпуск
	Гкал
	34915
	32092
	51297,699
	54209
	55733
	74036
	74245
	69116
	74627,885
	78233
	79108,74
	79447,4317
	79966,2183
	80210,6455
	80455,296
	80700,1631
	80945,2402
	81190,5204

	
	
	
	ГТУ
	Гкал
	34915
	23493
	36707,699
	48205
	52311
	69483
	68491
	68538
	74227,767
	73680
	75466,34
	76533,5317
	77635,2183
	78345,6455
	78963,296
	79506,1631
	79990,4102
	80426,6204

	
	
	
	БМК
	Гкал
	0
	8599
	14590
	6004
	3422
	4553
	5754
	578
	400,118
	4553
	3642,4
	2913,9
	2331
	1865
	1492
	1194
	954,83
	763,9

	
	
	
	Полезный отпуск в существующей зоне
	Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Полезный отпуск новым потребителям
	Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Полезный отпуск переключаемым потребителям
	Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Технико-экономические показатели
	Вода
	Потребление воды
	тыс. м3
	66,3
	70,1
	74
	76
	79
	86
	87
	86
	86
	85
	84
	82
	80
	79
	78
	77
	76
	75

	
	
	
	Собственные нужды
	тыс. м3
	16,2
	17,7
	19,2
	21,5
	24,5
	31,1
	32,4
	31,5
	31,5
	30,2
	28,7
	26,8
	25,2
	23,7
	22,8
	21,8
	20,8
	19,8

	
	
	
	
	%
	 
	 
	 
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26

	
	
	
	Потери в ТС
	тыс. м3
	0,9
	1,8
	2,8
	2,6
	2,6
	2,6
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	3
	3
	3
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1

	
	
	
	Разбор т/н на ГВС
	тыс. м3
	49,3
	50,6
	52
	52
	52
	52
	52
	52
	52
	52
	52
	52
	52
	52
	52
	52
	52
	52

	
	
	Топливо
	Потребление топлива на отпуск тепловой энергии
	тыс. нм3
	5100
	5113
	6211
	11181
	13079
	17299
	18483
	18496
	18974
	19638
	20356
	21060
	21573
	21893
	22332
	22662
	22779
	22843

	
	
	
	
	т.у.т.
	6200
	6309
	7267
	13082
	15303
	20240
	21625
	21640
	22199
	22977
	23817
	24640
	25241
	25615
	26128
	26515
	26651
	26727

	
	
	
	Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	224,7
	201,7
	167,9
	162,9
	162,8
	162,5
	162,3
	162
	164
	163,2
	162,5
	161,7
	161,1
	160,7
	160,4
	160
	159,8
	159,5

	
	Электрическая часть
	Электрическая энергия
	Выработка электрической энергии
	тыс. кВт*ч
	52639
	60274
	73000
	73000
	73000
	73000
	73000
	73000
	73000
	77149
	83485
	91513
	99158
	105987
	111969
	118416
	124379
	130595

	
	
	
	В цикле с утилизацией
	тыс. кВт*ч
	19572
	20549
	38392
	61261
	62085
	63545
	64455
	66472
	67011
	77149
	83485
	91513
	99158
	105987
	111969
	118416
	124379
	130595

	
	
	
	В открытом цикле
	тыс. кВт*ч
	33067
	39725
	34608
	11739
	10915
	9456
	8545
	6529
	5989
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Собственные нужды на выработку электрической энергии
	тыс. кВт*ч
	1722,8
	3060
	3470
	3470
	3470
	3470
	3470
	3470
	3470
	3667
	3968
	4350
	4713
	5038
	5322
	5629
	5912
	6208

	
	
	
	Собственные нужды на выработку тепловой энергии
	тыс. кВт*ч
	1648,9
	1994
	1650
	2971
	3447
	4497
	4765
	4688
	4789
	5217
	5345
	5461
	5540
	5579
	5658
	5710
	5713
	5705

	
	
	
	Отпуск электрической энергии с шин
	тыс. кВт*ч
	49268
	55220
	67880
	66560
	66084
	65033
	64765
	64842
	64741
	68264
	74172
	81701
	88905
	95370
	100988
	107077
	112754
	118682

	
	
	
	Среднегодовая электрическая мощность
	МВт
	6
	6,9
	8,3
	8,3
	8,3
	8,3
	8,3
	8,3
	8,3
	8,8
	9,5
	10,4
	11,3
	12,1
	12,8
	13,5
	14,2
	14,9

	
	
	
	Среднегодовая загрузка 
	%
	31,58%
	36,32%
	43,68%
	43,68%
	43,68%
	43,68%
	43,68%
	43,68%
	43,68%
	46,32%
	50,00%
	54,74%
	59,47%
	63,68%
	67,37%
	71,05%
	74,74%
	78,42%

	
	
	Расход топлива
	Потребление топлива на выработку электрической энергии
	тыс. нм3
	7929,9
	9261
	15245
	11628
	11497
	11267
	11123
	10804
	10718
	10326
	11174
	12249
	13272
	14186
	14987
	15850
	16648
	17480

	
	
	
	
	т.у.т.
	9278
	10807
	17837
	13604
	13452
	13182
	13013
	12640
	12540
	12082
	13074
	14331
	15528
	16598
	17535
	18544
	19478
	20451

	
	
	
	В цикле с утилизацией
	т.у.т.
	9278
	10807
	6012
	9594
	9723
	9951
	10094
	10410
	10494
	12082
	13074
	14331
	15528
	16598
	17535
	18544
	19478
	20451

	
	
	
	В открытом цикле
	т.у.т.
	 
	 
	11824
	4011
	3729
	3231
	2920
	2231
	2046
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ электрической энергии
	г.у.т./кВт*ч
	176,3
	179,3
	244,3
	186,4
	184,3
	180,6
	178,3
	173,2
	171,8
	156,6
	156,6
	156,6
	156,6
	156,6
	156,6
	156,6
	156,6
	156,6

	
	
	
	Удельный расход топлива на ОТПУСК электрической энергии
	г.у.т./кВт*ч
	188,3
	195,7
	262,8
	203,4
	201,2
	197,3
	194,9
	189,6
	188,2
	172,2
	172,2
	172,2
	172,2
	172,2
	172,2
	172,2
	172,2
	172,2


Глава 6 Таблица 22 (  стр.78) – Сводный реестр мероприятий по строительству, модернизации
	Шифр проекта
	Состав проекта
	Объем финансирования, млн. руб.

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	ВСЕГО

	Группа №11. "Мероприятия для подключения новых потребителей"

	ИЭ-11.002.01.(001)
	Ввод блока №2 ГТУ-ТЭЦ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1500
	 
	 
	 
	1 500,00

	ИЭ-11.002.02.(002)
	Техническое перевооружение Обнинской ГТУ-ТЭЦ №1(замена ПВК)
	 
	 
	 
	50
	50
	20
	60
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Строительство резервного газопровода
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	60
	85
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	150

	
	Увеличение мощности  на водогрейной котельной жилого района Заовражье
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	40

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО по источникам ПАО "КСК"
	0
	0
	0
	50
	50
	25
	120
	105
	0
	20
	20
	0
	1500
	0
	0
	0
	1890


Глава 8 Таблица 1 (стр.5) – Перспективный топливный баланс Обнинской ГТУ-ТЭЦ
	№ п/п
	Показатель
	Ед. изм.
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033 - 2035

	 
	Расходы условного топлива на Обнинской ГТУ-ТЭЦ

	1.
	Выработано электроэнергии всего, в т.ч.:
	млн. кВт·ч
	73
	73
	68
	96,75
	104,5
	104,5
	104,5
	104,5
	104,5
	104,5
	104,5
	105,99
	111,97
	118,42
	124,38
	73

	1.1.
	На агрегатах паротурбинного цикла, в т.ч.
	млн. кВт·ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1.
	в теплофикационном режиме
	млн. кВт·ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.2.
	в конденсационном режиме
	млн. кВт·ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.
	Н агрегатах газотурбинного цикла, в т.ч.
	мл кВт·ч
	73
	73
	68
	96,75
	104,5
	104,5
	104,5
	104,5
	104,5
	104,5
	104,5
	105,99
	111,97
	118,42
	124,38
	73

	1.2.1.
	разомкнутый цикл
	млн. кВт·ч
	34,61
	11,74
	7,48
	10,89
	11,5
	11,5
	11,5
	11,5
	11,5
	11,5
	11,5
	11,66
	12,32
	13,03
	13,68
	34,61

	1.2.2.
	цикл с утилизацией теплоты отходящих газов
	млн. кВт·ч
	38,39
	61,26
	60,52
	85,86
	93,01
	93,01
	93,01
	93,01
	93,01
	93,01
	93,01
	94,33
	99,65
	105,39
	110,7
	38,39

	1.3.
	На агрегатах парогазового цикла, в т.ч.
	млн. кВт·ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.1.
	с генераторов газотурбинного привода
	млн. кВт·ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.2.
	с генераторов паровой турбины, в т.ч.
	млн. кВт·ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.2.а.
	в теплофикационном режиме
	млн. кВт·ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.2.б.
	в конденсационном режиме
	млн. кВт·ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Собственные нужды ТЭЦ, в т.ч.:
	млн. кВт·ч
	5,12
	6,1
	7,68
	11,37
	10,19
	10,19
	10,19
	10,19
	10,19
	10,19
	10,19
	10,19
	10,69
	5,12
	6,1
	7,68

	2.1.
	на выработку электроэнергии
	млн. кВт·ч
	3,47
	3,47
	5,38
	7,73
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9
	6,9
	3,47
	3,47
	5,38
	7,73

	2.2.
	на выработку тепловой энергии
	млн. кВт·ч
	1,65
	2,63
	2,3
	3,64
	3,29
	3,29
	3,29
	3,29
	3,29
	3,29
	3,29
	3,29
	1,65
	2,63
	2,3
	3,64

	3.
	Всего отпущено с шин ТЭЦ
	млн. кВт·ч
	67,88
	66,9
	60,32
	85,37
	94,31
	94,31
	94,31
	94,31
	94,31
	94,31
	94,31
	95,8
	67,88
	66,9
	60,32
	85,37

	4.
	Отпущено тепловой энергии
	тыс. Гкал
	44,21
	55,85
	59,64
	80,541
	83,71
	85,14
	90,263
	93,67
	97,25
	101,01
	105
	109,13
	44,21
	55,85
	59,64
	80,54

	4.1.
	из теплофикационных отборов паротурбинных агрегатов
	тыс. Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2.
	из котлов-утилизаторов газотурбинных агрегатов, в т.ч.:
	тыс. Гкал
	34,15
	35,13
	39,35
	72,669
	75,34
	76,63
	81,237
	84,3
	87,52
	90,907
	94,47
	98,221
	34,15
	35,13
	39,35
	72,67

	4.2.а
	в режиме дожигания
	тыс. Гкал
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	2
	3
	4
	5

	4.3.
	из теплофикационных отборов паротурбинных агрегатов парогазовых установок
	тыс. Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.4.
	из пиковых водогрейных котлоагрегатов
	тыс. Гкал
	10,06
	20,72
	20,29
	7,872
	8,371
	8,514
	9,026
	9,367
	9,725
	10,101
	10,5
	10,913
	11,353
	10,06
	20,72
	20,29

	4.5.
	из РОУ
	тыс. Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Собственные нужды ТЭЦ, в т.ч.:
	тыс. Гкал
	5,72
	5,66
	5,01
	7,73
	7,994
	8,239
	9,944
	10,94
	12,03
	13,237
	14,56
	16,018
	17,62
	5,72
	5,66
	5,01

	5.1.
	в паре + внутристанционные потери
	тыс. Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.2.
	в горячей воде + внутристанционные потери
	тыс. Гкал
	5,72
	5,66
	5,01
	7,73
	7,994
	8,239
	9,944
	10,94
	12,03
	13,237
	14,56
	16,018
	17,62
	5,72
	5,66
	5,01

	6.
	Всего отпущено тепловой энергии с коллекторов теплоисточника, в т.ч. :
	тыс. Гкал
	38,5
	50,2
	54,6
	72,811
	75,72
	76,9
	80,319
	82,73
	85,21
	87,771
	90,4
	93,116
	38,5
	50,2
	54,6
	72,81

	6.1.
	в паре
	тыс. Гкал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.
	в горячей воде
	тыс. Гкал
	38,5
	50,2
	54,6
	72,811
	75,72
	76,9
	80,319
	82,73
	85,21
	87,771
	90,4
	93,116
	38,5
	50,2
	54,6
	72,81

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Показатель
	Ед. изм.
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033 - 2035

	 
	Расходы условного топлива на Обнинской ГТУ-ТЭЦ

	7.
	Затрачено условного топлива
	тыс. тут
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.1.
	На выработку электроэнергии на агрегатах паротурбинного цикла, в т.ч.:
	тыс. тут
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.1.1.
	в теплофикационном режиме
	тыс. тут
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.1.2.
	в конденсационном режиме
	тыс. тут
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.2.
	На выработку электроэнергии на агрегатах газотурбинного цикла, в т.ч.:
	тыс. тут
	25,1
	25,2
	25,2
	25,204
	25,21
	25,21
	25,212
	26,68
	28,87
	31,644
	34,29
	36,643
	38,709
	40,936
	42,995
	45,14

	7.2.1.
	в разомкнутом цикле
	тыс. тут
	11,82
	4,011
	3,729
	3,231
	2,92
	2,231
	2,046
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7.2.2.
	в цикле с утилизацией теплоты уходящих газов
	тыс. тут
	13,28
	21,19
	21,47
	21,974
	22,29
	22,98
	23,166
	26,68
	28,87
	31,644
	34,29
	36,643
	38,709
	40,936
	42,995
	45,14

	7.3.
	На выработку электроэнергии на агрегатах парогазового цикла, в т.ч.:
	тыс. тут
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.4.
	На отпуск теплоты, в т.ч.
	тыс. тут
	0
	1,44
	3,44
	8
	9,18
	9,23
	9,4
	8,53
	8,2
	7,59
	6,78
	5,91
	5,31
	4,5
	3,53
	2,45

	 
	ПВК
	тыс. тут
	0
	1,44
	3,44
	8
	9,18
	9,23
	9,4
	8,53
	8,2
	7,59
	6,78
	5,91
	5,31
	4,5
	3,53
	2,45

	 
	РОУ
	тыс. тут
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.4.1.
	по физическому методу
	тыс. тут
	7,267
	13,08
	15,3
	20,24
	21,62
	21,64
	22,199
	22,98
	23,82
	24,64
	25,24
	25,615
	26,129
	26,515
	26,651
	26,73

	7.4.2.
	по пропорциональному методу
	тыс. тут
	0
	1,44
	3,44
	8
	9,18
	9,23
	9,4
	8,53
	8,2
	7,59
	6,78
	5,91
	5,31
	4,5
	3,53
	2,45

	 
	Виды топлива на ТЭЦ

	8.
	Затрачено условного топлива, в т.ч.:
	тыс. тут
	25,1
	26,64
	28,64
	33,208
	34,39
	34,44
	34,614
	35,22
	37,08
	39,236
	41,07
	42,553
	44,02
	45,439
	46,526
	47,59

	8.1.
	природный газ
	тыс. тут
	25,1
	26,64
	28,64
	33,208
	34,39
	34,44
	34,614
	35,22
	37,08
	39,236
	41,07
	42,553
	44,02
	45,439
	46,526
	47,59

	8.2.
	сжиженный газ
	тыс. тут
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.3.
	уголь
	тыс. тут
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.4.
	мазут
	тыс. тут
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.5.
	прочие виды топлива
	тыс. тут
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	Затрачено натурального топлива, в т.ч.:
	 
	21,46
	22,77
	24,48
	28,383
	29,39
	29,43
	29,584
	30,1
	31,69
	33,535
	35,1
	36,371
	37,624
	38,836
	39,766
	40,68

	9.1.
	природный газ
	млн. м3
	21,46
	22,77
	24,48
	28,383
	29,39
	29,43
	29,584
	30,1
	31,69
	33,535
	35,1
	36,371
	37,624
	38,836
	39,766
	40,68

	9.2.
	сжиженный газ
	млн. м3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.3.
	уголь
	тыс. тонн
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.4.
	мазут
	тыс. тонн
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.5.
	прочие виды топлива
	тыс. тонн
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Удельные расходы топлива на ТЭЦ

	10.
	УРУТ на выработку электроэнергии
	гу.т/кВт·ч
	244,3
	186,4
	184,3
	180,57
	178,3
	173,2
	171,78
	156,6
	156,6
	156,6
	156,6
	156,6
	156,6
	156,6
	156,6
	156,6

	11.
	УРУТ на отпуск электроэнергии с шин ТЭЦ
	гу.т/кВт·ч
	262,8
	203,4
	201,2
	197,34
	194,9
	189,6
	188,15
	172,2
	172,2
	172,19
	172,2
	172,19
	172,19
	172,19
	172,19
	172,2

	12.
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кгу.т/Гкал
	155,2
	155,2
	155,2
	155,21
	155,2
	155,2
	155,21
	155,2
	155,2
	155,21
	155,2
	155,21
	155,21
	155,21
	155,21
	155,2

	13.
	УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ
	кгу.т/Гкал
	167,9
	162,9
	162,8
	162,47
	162,3
	162
	163,98
	163,2
	162,5
	161,71
	161,1
	160,69
	160,36
	160,04
	159,78
	159,5

	14.1.
	Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период
	ту.т/ч
	3,96
	5,94
	6,49
	7,73
	8,13
	8,44
	8,46
	9,08
	9,57
	10,13
	10,6
	10,99
	11,37
	11,73
	12,03
	12,3

	14.2.
	Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период
	ту.т/ч
	0,48
	0,95
	1,04
	1,25
	1,33
	1,4
	1,4
	1,54
	1,67
	1,81
	1,95
	2,05
	2,15
	2,25
	2,34
	2,41

	14.3.
	Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период
	ту.т/ч
	1,32
	1,98
	2,16
	2,58
	2,72
	2,81
	2,82
	3,02
	3,19
	3,38
	3,54
	3,66
	3,79
	3,91
	4,01
	4,1

	15.1.
	Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний период
	тыс. ту.т
	21,75
	21,6
	23,14
	26,65
	27,49
	27,28
	27,44
	27,52
	28,96
	30,65
	32,08
	33,24
	34,38
	35,49
	36,33
	37,16

	15.2.
	Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний период
	тыс. ту.т
	2,34
	3,52
	3,84
	4,57
	4,81
	5
	5,01
	5,37
	5,66
	5,99
	6,28
	6,5
	6,73
	6,95
	7,11
	7,28

	15.3.
	Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в переходный период
	тыс. ту.т
	1,01
	1,52
	1,66
	1,98
	2,08
	2,16
	2,17
	2,32
	2,45
	2,59
	2,72
	2,81
	2,91
	3,01
	3,08
	3,15


